Probennahmestelle

Chabliére
Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.

28.10.2019 04.11.2019 Auftraggeber 2019017364
Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GW Verfahren
Metalaxyl-M-CGA 62826/NOA 409045 <BG pglL 0,020 PV M 3200/0
Metamitron <BG pgiL 0,010 DIN 38407-36:2014-09
Desamino-Metamitron <BG pg/L 0,010 PV M 3200/0
Metazachlor <BG pgiL 0,010 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor-BH 479-4 <BG pg/L 0,010 PV M 3200/0
Metazachlor-BH 479-8 <BG pg/L 0,010 PV M 3200/0
Metazachlor-BH 479-9 <BG pg/L 0,020 PV M 3200/0
Metazachlor-BH 479-11 <BG pg/L 0,020 PV M 3200/0
Metazachlor-BH 479-12 <BG pg/L 0,020 PV M 3200/0
Quinmerac <BG pgiL 0,010 DIN 38407-36:2014-09
Quinmerac-BH 518-2 <BG pg/L 0,020 PV M 3200/0
S-Metolachlor <BG pgiL 0,010 DIN 38407-36:2014-09
S-Metolachlor-CGA 351916/CGA 51202 <BG pglL 0,010 PV M 3200/0
S-Metolachlor-CGA 368208 <BG pg/L 0,020 PV M 3200/0
S-Metolachlor-CGA 380168/CGA 354743 <BG pglL 0,010 PV M 3200/0
S-Metolachlor-NOA 413173 <BG pg/L 0,020 PV M 3200/0
Terbuthylazin <BG ug/L 0,010 DIN 38407-36:2014-09
Terbuthylazin-MT23 <BG pg/L 0,050 PV M 3200/0
Terbuthylazin-SYN 545666/SM6 <BG pglL 0,050 PV M 3200/0
Tolylfluanid <BG pgiL 0,020 DIN 38407-36:2014-09
Topramezone <BG pg/L 0,025 DIN 38407-36:2014-09
Topramezon-N3 <BG pg/L 0,020 PV M 3200/0
Trifloxystrobin <BG ug/L 0,010 DIN 38407-36:2014-09
Trifloxystrobin-CGA 321113 <BG pg/L 0,050 PV M 3200/0
Trifloxystrobin-NOA 413161 <BG pg/L 0,050 PV M 3200/0
Trifloxystrobin-NOA 413163 <BG pg/L 0,050 PV M 3200/0
Tritosulfuron <BG ug/L 0,025 DIN 38407-36:2014-09
Tritosulfuron-BH 635-4/635M01 <BG pg/lL 0,020 PV M 3200/0
N,N-Dimethylsulfamid <BG pg/L 0,010 PV M 3300/0
TFA (Trifluoracetat) 1,0 pg/lL 0,05 PV M 2021/0
Pharmazeutische Wirkstoffe
10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepin <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Amidotrizoesaure <BG pg/L 0,010 PV M 2400/0
Amoxicillin <BG ug/L 0,020 PV M 2300/0
Atenolol <BG pgiL 0,010 PV M 3000/0
Azithromycin <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Betaxolol <BG pgiL 0,010 PV M 3000/0
Bezafibrat <BG ug/L 0,010 PV M 2500/0
Bisoprolol <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Carbamazepin <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Cetirizin <BG pgiL 0,010 PV M 2500/0
Chloramphenicol <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
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Chlortetracyclin <BG pg/L 0,020 PV M 2900/0
Ciprofloxacin <BG pg/L 0,020 PV M 2900/0
Clarithromycin <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Clenbuterol <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Clofibrinsaure <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Cloxacillin <BG pgiL 0,020 PV M 2300/0
Cyclophosphamid <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Dapson <BG pgiL 0,010 PV M 2200/0
Dehydrato-Erythromycin A <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Diazepam <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Diclofenac <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Dicloxacillin <BG pg/L 0,020 PV M 2300/0
Dimethylaminophenazon <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Doxycyclin <BG pg/L 0,020 PV M 2900/0
Enoxacin <BG pg/L 0,020 PV M 2900/0
Enrofloxacin <BG pg/L 0,020 PV M 2900/0
Etofibrat <BG ug/L 0,010 PV M 2500/0
Fenofibrat <BG pgiL 0,010 PV M 2500/0
Fenofibrinsaure <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Fenoprofen <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Furazolidon <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Gabapentin <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Gemfibrozil <BG ug/L 0,010 PV M 2500/0
Guanylharnstoff <BG pg/L 0,050 PV M 2002/0
Hydrochlorothiazid <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Ibuprofen <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Ifosfamid <BG ug/L 0,010 PV M 3000/0
Indomethacin <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
lohexol <BG ug/L 0,010 PV M 2400/0
lomeprol 0,019 pg/L 0,010 PV M 2400/0
lopamidol <BG ug/L 0,010 PV M 2400/0
lopromid <BG pgiL 0,010 PV M 2400/0
lotalaminsaure <BG pg/L 0,010 PV M 2400/0
loxaglinsaure <BG pg/L 0,010 PV M 2400/0
loxithalaminsaure <BG pg/L 0,010 PV M 2400/0
Ketoprofen <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Lamotrigin <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Meclocyclin <BG pg/L 0,020 PV M 2900/0
Metformin 0,088 ug/L 0,010 PV M 2002/0
Metoprolol <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Metronidazol <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
N-Acetyl-4-aminoantipyrin <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
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N-Formyl-4-aminoantipyrin <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Nafcillin <BG pgiL 0,020 PV M 2300/0
Naproxen <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Norfloxacin <BG pg/L 0,020 PV M 2900/0
Ofloxacin <BG ug/L 0,020 PV M 2900/0
Oleandomycin <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Oxacillin <BG ug/L 0,020 PV M 2300/0
Oxazepam <BG pgiL 0,010 PV M 2500/0
Oxytetracyclin <BG pg/L 0,020 PV M 2900/0
Paracetamol <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Penicillin G <BG ug/L 0,020 PV M 2300/0
Penicillin V <BG pgiL 0,020 PV M 2300/0
Pentoxifyllin <BG pg/L 0,010 PV M 2500/0
Phenazon <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Pindolol <BG ug/L 0,010 PV M 3000/0
Primidon <BG pgiL 0,010 PV M 2500/0
Propranolol <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Propyphenazon <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Ronidazol <BG ug/L 0,010 PV M 2200/0
Roxithromycin <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Salbutamol <BG ug/L 0,010 PV M 3000/0
Simvastatin <BG pg/L 0,010 PV M 3000/0
Sotalol <BG ug/L 0,010 PV M 3000/0
Spiramycin <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Sulfadiazin <BG ug/L 0,010 PV M 2200/0
Sulfadimidin <BG pgiL 0,010 PV M 2200/0
Sulfamerazin <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Sulfamethoxazol <BG pg/lL 0,010 PV M 2200/0
Sulfapyridin <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Terbutalin <BG pgiL 0,010 PV M 3000/0
Tetracyclin <BG pg/L 0,020 PV M 2900/0
Trimethoprim <BG pg/L 0,005 PV M 2200/0
Tylosin <BG ug/L 0,010 PV M 2200/0
Virginiamycin <BG pg/L 0,010 PV M 2200/0
Steroidhormone

17-beta-Estradiol <BG pgiL 0,0001 PV M 1020/0
Estron <BG ug/L 0,0001 PV M 1020/0
Estriol <BG pgiL 0,001 PV M 1020/0
17-alpha-Ethinylestradiol <BG pg/L 0,0001 PV M 1020/0
Mestranol <BG pg/L 0,001 PV M 1020/0
Norethisteron <BG pg/L 0,001 PV M 1020/0
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Alkylphenole
4-tert.-Oktylphenol <BG pg/L 0,005 PV M 1004/0
4-iso-Nonylphenol <BG pg/L 0,025 PV M 1004/0
Bisphenol A <BG pgiL 0,005 PV M 1004/0
Phthalate
Di-(2-ethylhexyl)phthalat <BG pg/L 0,20 PV M 1017/0
Diethylphthalat <BG pglL 0,20 PV M 1017/0
Di-n-butylphthalat <BG pg/L 0,20 PV M 1017/0
Benzyl-n-butylphthalat <BG pg/L 0,20 PV M 1017/0
Dicyclohexylphthalat <BG pg/L 0,20 PV M 1017/0
Dimethylisophthalat <BG pg/L 0,20 PV M 1017/0
Di-isononylphthalat <BG pg/L 0,50 PV M 1017/0
Di-isodecylphthalat <BG pg/L 0,50 PV M 1017/0
Dioctylphthalat <BG pg/L 0,20 PV M 1017/0
Dimethylphthalat <BG pg/L 0,20 PV M 1017/0

Bemerkung:

BG = Bestimmungsgrenze; GW = Grenzwert nach TrinkwV

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf

die untersuchte Probe.

* interner PN im QM-System
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**: externer PN im QM-System

Untersuchungsende, Karlsruhe, den 28.11.2019

I (pee

Dr. F. Sacher
Gruppenleiter
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